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                                                           船舶密闭舱室通风管理规定

1 目的
为加强密闭舱室作业过程的安全管理，保证作业人员的健康和安全，特制定本规定。
2 适用范围
本规定适用于船舶修造过程中的密闭舱室通风管理。
3 职责

3.1 总管小组（项目组）负责对在修船舶需通风的舱室和部位、通风换气次数、风机数量和摆放位置、到位时间、责任部门等方面进行策划，根据策划方案负责具体的布置落实，并对实施情况进行监督、检查和考核。

3.2 综合服务车间提供通风设备以及必要的附属设施，并进行日常检查和维护，负责电源线的装接和拆卸。

3.3 各施工车间根据总管小组的通风策划及相关要求申请配置风机，对公共部位或责任区域实施通风，并负责监护和维护。

3.4 涂装车间负责组织对密闭舱室特涂施工期间、特涂工程彻底报验前的舱室通风进行监护和维护。密闭舱室涂装作业按《密闭舱室涂装作业通风工艺》执行。

4 规定内容

4.1 油轮（包括其它液货船、危险品船）的油舱（柜）、泵舱、SLOP舱、可能有泄漏入危险气体的干隔舱，按照如下要求实施：

4.1.1 船舶进厂前，由总管组织总管小组有关成员做好单船通风策划工作，根据工程和舱室分布情况，由机电主管填写《液货舱室公共通风策划表》（见记录），经总管批准后实施。此表一式三份，安全主管、综合服务车间三供班、机电车间清油班组各保存一份。

4.1.2 综合服务车间三供班按照《液货舱室公共通风策划表》上需通风舱室数量、风机数量及分布要求，合理布置发电机、移动电箱等电力保障设备，并吊运风机上船。三供班在接到通风策划12小时内，电力保障设施及风机必须安装到位，并能够提供动力。

4.1.3 机电车间清油班组按照《液货舱室公共通风策划表》上的要求，安排通风队伍上船拉接风管，船舶进厂24小时内必须保证需通风的舱室开始通风。

4.1.4 液货舱室原则上需24小时不间断通风，特殊情况由单船总管、单船安全主管分别向生产部、安监部经理汇报并经双方同意后方可减少通风时间和通风量。

4.1.5 油轮的油舱、液货舱、泵舱、SLOP舱等舱室的通风管必须为黄色。

4.2 船舶压载舱、水舱及干隔舱的通风按照如下要求实施： 

4.2.1 船舶进厂后，根据首次测氧测爆结果、工程勘验或工程前期施工准备的要求等，由单船总管小组决定是否对打开的舱室立即通风。

4.2.2 热工作业前，由工程主管组织施工队伍设置通风措施，热工作业期间施工队伍负责维护通风设备。

4.2.3 未经单船安全主管同意，任何人不得在没有通风的密闭舱室内施工。

4.2.4 在无人作业时可关闭风机，但氧乙炔皮带及气体保护焊设备等必须提前出舱，道门口悬挂禁止进入牌。

4.2.5 以上部位通风管必须为白色。

4.3 风管的拉设和维护要求

4.3.1 风管需用铁丝绑扎在风机的出风口上，骨架式风管需将风管端部的原有骨架铁丝固定在风机出口上，特涂作业时应做好接地连接。

4.3.2 黄色风管的出口须采用钢圈或其它材料骨架内支撑。

4.3.3 风管经过的通道不可以影响到人员进出舱室或人员紧急逃生，风管在舱内需固定，防止因出风压力产生自由飘摆现象。

4.3.4 在密闭舱室内部搭设满舱脚手架过程中，在各层脚手架上必须设置、预留防挤压风管通道，通道四周需设置护栏、防止人员坠落。

4.3.5 液货舱的公共通风风管必须拉设到舱室的最底部，对于道门在舱室侧面或下部的液货舱，风管必须拉设到液货舱内部远离道门的最远处各舱室的死角部位。
4.3.6 热工作业区域必须将风管贯穿所有作业点，并固定在电气焊火花飞溅不到的位置，可以将风管口一头扎死，在每个作业点附近的风管可开小的通风口，风管离作业点不得超过5米，特殊情况下不超过10米。

4.4 风机监护要求

4.4.1 液货轮的液货舱室由总管小组指定施工车间设置专职监护人，监护人对单船的公共通风情况负监督、管理、维护责任，对损坏风机、损坏风管、挪用油舱公共通风等违章行为必须及时整改或向单船安全管理人员进行反映。

4.4.2 船舶双层底、边柜、生活区甲板部位油舱及机舱内等其它部位油舱实行“谁施工，谁负责”的管理要求，清油作业及清油作业结束后，在移交其它车间或施工队伍施工前，由机电车间清油队伍负责监护通风，其它车间或施工队伍进入施工后转交监护责任。

4.4.3 各车间工程主管根据本车间队伍单船油舱施工的状况，合理安排施工队伍领取油舱专用通风管，以保障油舱公共通风。

4.4.4 水舱通风由本舱室施工队伍进监护，发现问题必须及时整改。

4.5 风机使用安全管理要求

4.5.1 三供班根据单船舱室分布及通风要求合理布置相关电力保障设备及通风机，设备摆放与线缆拉设应符合单船定置管理要求，不得阻碍安全通道。

4.5.2 使用前认真检查各种电力保障设备的箱、盖、线柱、插头、插座及开关等部位是否完好，测试绝缘情况。吊运前必须要检查吊耳是否已经检验合格。

4.5.3 所有高压电源线必须落实好高压电缆色标，分类架空，过棱角快口处做好防护。

4.5.4 多余电缆合理盘放，不得乱堆乱放。盘放时注意不能产生涡流，形成电磁场导致电缆发热燃烧。

4.5.5 施工现场风机管理以“谁使用谁负责，谁管理谁负责”的原则。使用部门负责监督和维护，发现问题及时向管理部门报告；管理部门负责检查、维修和日常点检，接到问题反馈后第一时间到现场进行处理。

4.5.6 每台风机必须悬挂信息卡，明确使用部门责任人（施工现场领班）、管理部门责任人（三供班电工）、责任人联络电话及所使用船名、舱室名称等有关信息，以便发生故障时查找和联络相关责任人。

4.5.7 风机摆放必须本着距离需通风位置最近处为宜，但不得阻碍安全通道，减少资源和能源浪费。

4.5.8 未清油的油舱顶板上严禁摆放风机，如必须摆放，风机底部与甲板间必须垫好绝缘胶垫。

4.5.9 单船工程主管及三供班各区域负责人负责检查现场风机使用率，合理调配风机，加快风机周转流程，提高利用率。
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